
     

    Les Alqueries, 27 febrero 2025 

 

 

AGRUPACIÓN DE REGANTES PLA REDO 

 

 

Tras las pruebas realizadas de las bombas en nuestras instalaciones, los resultados obtenidos 
han sido los siguientes: 

 

 

BOMBA MODELO DR 25X 89-1 (NAVE 3 DERECHA A3-2) 

 

 

CAUDAL BOMBA SEGÚN FICHA TÉNICA AL 100%:   1042 LT/H 

CAUDAL BOMBA OBTENIDO EN BANCO DE PRUEBAS AL 100%: 998 LT/H 

TIEMPO EN BANCO DE PRUEBAS:     15 MINUTOS 

VARIACIÓN <5% 

 

 

 

       Ester Barberá Chiva 
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       Ingeniero Técnico Agrícola 

 

 


